Suomen Kaukol&dmpé ry
Lammdnkayttétoimikunta
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TEKNISEN LAITETILAN SOVELLUTUKSIA 1

Pientalon tekninen laitetila (omakotitalo, paritalo)

(1) Lamménjakokeskus
2 Lammén mittaus
©) Kylmavesimittari
4) Sahkopaakeskus
® Puhelinliitantarasia
® Antennilaitteet
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Laitetilan suositeltava vahimmais-
koko on 1200 mm x 1600 mm

Vahimmaismitat ja mittauskeskuksen-
tilantarve tulee tarkistaa lAmmaén-
myyjalta.

Mittauskeskuksen ja sahkdpaakeskuk-
sen eteen tulee jd&da vapaata huolto-
tilaa 800 mm.

Séhkoépaakeskuksen ylapuolelle
ei saa sijoittaa putkistoja tai
kanavia.

Tilan sisapuolisten pintakerrosten

paloluokkavaatimukset

E1/1997: 1/1 (esim. betoni, tiili,
tai lujalevy)

E1/2002:

* seinat ja katot B-s1, dO

* lattiat Dg, -s1.









